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Apagallamas
Requisitos de funcionamiento, métodos de ensayo y limites de utilizacién

(ISO 16852:2016)
Flame arresters. Performance requirements, test methods and limits for use (ISO 16852:2016).

Arréte-flammes. Exigences de performance, méthodes d'essai et limites d'utilisation (1SO 16852:2016).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 16852:2016, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 16852:2016.

Esta norma sustituye a la Norma UNE-EN ISO 16852:2016 (Ratificada por la Asociacién
Espafiola de Normalizacién en febrero de 2017).
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma internacional especifica los requisitos para los apagallamas que impiden la transmisién de la
llama cuando estan presentes mezclas explosivas gas-aire o vapor-aire. Establece principios uniformes
para la clasificacion, construccién basica e informaciéon de uso, incluido el marcado de los apagallamas
y especifica métodos de ensayo para verificar los requisitos de seguridad y determinar limites seguros
de empleo.

Esta norma internacional es valida para presiones que van desde 80 kPa hasta 160 kPa y temperaturas
dentro del rango de -20 °C a +150 °C.

NOTA 1 Véase el apartado 7.4 para apagallamas con condiciones operativas dentro del campo de aplicacion, pero fuera de las
condiciones atmosféricas.

NOTA 2 Esta norma se puede utilizar como una guia para disefio y ensayo de los apagallamas que funcionen en condiciones
distintas de las especificadas anteriormente. Sin embargo, son aconsejables ensayos adicionales relacionados especifi-
camente con las condiciones de uso previstas. Esto es particularmente importante cuando se aplican altas tempera-
turas y presiones. En estos casos podria ser necesario modificar las mezclas de ensayo.

NOTA 3 Existe una norma adicional IMO MSC/Circ. 677 de la IMO (Organizacién Maritima Internacional) para aplicaciones
maritimas.

Esta norma internacional no es de aplicacién a lo siguiente:

- equipo externo de medicion y control relacionado con la seguridad que pudiera ser necesario para
mantener las condiciones de operacion dentro de los limites de seguridad establecidos;

NOTA 4 Los equipos de medicién y control integrados, tales como sensores de temperatura y de llama integrados, asi como las
partes que, por ejemplo, se funden intencionadamente (pasador de retencién), se consumen (capuchas a la intemperie)
o se doblan (tiras bimetalicas), estdn dentro del alcance de este norma Internacional.

- apagallamas utilizados para las mezclas explosivas de vapor y de gases, que tienden a autodes-
componerse (por ejemplo, acetileno) o que son quimicamente inestables;

- apagallamas empleados para el disulfuro de carbono, debido a sus propiedades especiales;

- apagallamas cuya finalidad prevista es para mezclas, distintas a las de aire y gas o vapor y aire
(por ejemplo, alta relacion de oxigeno y nitrégeno, cloro como oxidante, etc.);

- procedimientos de ensayo de apagallamas para motores de combustion interna con encendido
por compresion;

- valvulas de accionamiento rapido, sistemas de extincidon y otros sistemas de aislamiento de la
explosion.

2 Normas para la consulta

Los documentos indicados a continuacién, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, sélo se aplica la edicion
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicion (incluyendo cualquier modificacién de
ésta).

IEC 60079-1, Atmdsferas explosivas. Parte 1: Proteccion del equipo por envolventes antideflagrantes "d".
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