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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la serie de Normas IEC 60079 es relativa a la clasificación de los emplazamientos donde pueden 

producirse riesgos debidos a gas o vapor inflamables y pueden entonces utilizarse como base para apoyar la adecuada 

selección e instalación de material para emplearlo en emplazamientos peligrosos. 

 

Está destinada para aplicarse donde pueda existir un riesgo de inflamación debido a la presencia de gas o vapor 

inflamables mezclados con aire, pero no es de aplicación a: 

 

a) minas con riesgo de grisú; 

 

b) manipulación y fabricación de explosivos; 
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c) fallos catastróficos o fallos de funcionamiento raros que están más allá del concepto de anormalidad que se trata en 

esta norma (véanse 3.7.3 y 3.7.4); 

 

d) salas para uso médico; 

 

e) aplicaciones comerciales e industriales donde solo se utiliza gas combustible a baja presión, por ejemplo para 

cocinar, calentamiento de agua y usos similares en los que la instalación cumple con los correspondientes códigos 

relativos al gas; 

 

f) entornos domésticos; 

 

g) donde el riesgo puede aparecer por la presencia de polvos o partículas inflamables en suspensión combustibles pero 

los principios se pueden utilizar para la evaluación de una mezcla híbrida (consúltese también la Norma 

IEC 60079-10-2). 

 
NOTA En el anexo I se da información adicional sobre mezclas híbridas. 

 

Las nieblas inflamables pueden formarse a partir de los vapores inflamables o pueden estar presentes al mismo tiempo 

con éstos. En tal caso no es adecuada una aplicación estricta de los detalles de esta norma. Las nieblas inflamables 

también se pueden originar cuando los líquidos que no se consideran peligrosos debido a su punto de destello escapan 

bajo presión. En estos casos, no son de aplicación las clasificaciones y detalles que se dan en esta norma. En el anexo G 

se facilita información sobre nieblas inflamables. 

 

Para la finalidad de esta norma un emplazamiento es un contorno o espacio tridimensional. 

 

Las condiciones atmosféricas incluyen las variaciones por arriba y por abajo de los niveles de referencia de 101,3 kPa 

(1 013 mbar) y 20 ºC (293 K) siempre que las variaciones tengan un efecto despreciable sobre las propiedades 

explosivas de las sustancias inflamables. 

 

En cualquier planta de proceso, independientemente de su tamaño, puede haber numerosas fuentes de ignición además 

de las asociadas a los equipos. Serán necesarias precauciones apropiadas para garantizar la seguridad en este contexto. 

Esta norma puede usarse prudentemente para otras fuentes de ignición. 

 

Esta norma no tiene en cuenta las consecuencias debidas a la inflamación de una atmósfera explosiva. 

 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 

IEC 60079-0, Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales. 

 

IEC 60079-14, Atmósferas explosivas. Parte 14: Diseño, elección y realización de las instalación eléctricas. 

 


